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INVESTITOR:
Osnovna Skola Veliko Trojstvo
Ul. Brace Rad¢ 49, Veliko Trojstvo

GRADEVINA: 5
Podrina Skola Sandrovac

LOKACIJA: 3
Bilogorska ulica 1, Sandrovac

BROJ PROJEKTA:
1368/20

1. OPCI DIO

DATUM: veljaca 2020.

PROJEKTANT:
Zeljko Mismag.ing.el.
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TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS: 010009924
Tt-18/1851-2 Datum: 19.12.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prileog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 5 za tvrtku ENING projektiranje; gradenje i
tehniéke usluge d.o.o. upisuje se:

SUBJEKT UFPISA
OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

# SiniSa Pretkovié, OIB: 48501642796
Malo Trojstvo, Malo Trojstwvo 17

¥ = Zlan uprave

i - zastupa pojedinafno i bez ogranicenija

i = odlukom osnivaa druftva od 10.10.2011. godine imenovan
je &lan uprave

# = opeozvan Odlukem od 18.12.2018.godine

4 Zvonimir Crnogorac, OIB: 63244838675
Zagreb, Dobrilina 33

# - prokurist
# - odluka o davanju prokure od 21.10.2016. godine
# - opozvan OCdlukom od 18.12,2018. godine

- &lan uprave
— gZastupa druitvo pojedinacnoc i samostalno, imenovan
Odlukom od 18.12,2018. godine

Napomena: Podaci oznageni s "#" prestali su vaZiti!

U Bjelowvaru, 19. prosinca 2018.

f
’ sun,b.rc\c[
fr = Sanjana TqLin

t {
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENIJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-310-34/12-01/ 2430
Lirbroj: S04-05-12-2
Zagreb, 14. veljade 2012. godine

Na temelju &lanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim 1 inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostomom uredenju | gradnj ("Narodne novine”, br. 152/08) | danka 13.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore Infenjera elektrotehnike ("Narodne nowvine”, br. 82/08),
Odbora za upis Hrvatske kamore infenjera elektrotehnike, refavajudi po Zahtjevu za upis  Zeljka
MiSira, mag.ing.el., BJELOVAR, Viadana Desnice 19, u Imenlk ovlastenih inZenjera
elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE
o upisu u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnlke

1. U Imenik oviaZtenih inZfenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Zeljko MiSir,
mag.ing.el., BIELOVAR, pod rednim brojem 2430, s danom upisa 14.02,2012.
godine.

2. Upisom u Imenik ovaZtenih indenjera elektrotehnike, Zeliko MiSir, mag.ing.el.,
stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva "oviastenl inZFenjer elektrotehnike "
i mo¥e obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projekbanta ifili
glavnog projektanta) u okviru zadade elektrotehnifike struke, te poslove struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog infenjera) u okviru zadade
alektrotehniZke struke u skladu s &lancima 15. i 16. te s tim u vezi s dandma 61. i
62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostormom
uredenju i gradnil, sve u ckviru strukovnih zadataka u skladu s Clancima 23. i 24.
Statuta Hrvaitske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava | du@nost
sukladno posebnim propisima.

3. Ordasteni infenjer elekirotehnike poslove iz tofke 2. ovoga Riefenja dufan je
obavilati stvarno i stalno, te sukladno temeijnim nadelima i pravilima struke koje
treba podtivati oviasteni infenjer elektrotehnike.

4, OviaStenom inZenjeru elekirotehnike HKIE izdaje "inEenjersku iskaznicu™ i
"peiat™, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elekirotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne ocdgovornosti od odabrancg osiguravatelja. Polica se [zdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu
oviaStenog inZenjera elektrotehnike,

6. Ovlagteni inZenjer elektrotehnike duZan je placati HKIE Elanarinu i ostala davanja
koja uberde tijela HKIE, osim u sluéaju mirovanja danstva, te pri prestankye danstva
u HKIE podmiriti sve dospiele financijske obveze prema istima.

GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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¥ 71 Owvlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava | dufnosti u skladu s flancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

B. Podnositelj Zahtieva za upis u Imenfk oviadtenih infenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je uplsninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisude kuna) u korist
rafuna HKIE.

Qbrazlozenje

Zeljko MEIr, mag.ing.el, podnic je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednicl odrfanc] 14.02.2012. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaitenih infenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s &lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
clankom 105. Zakona o arhitektonskim 1 inZenjerskim poslovima 1 djelatnostima u prostormom
uredenju I gradnji ("Narodne novine®, br. 152/08, u dalinjem tekstu: Zakon) i dankom 13. stavkom 3.
Stwatuta HKIE ("Narodne novine®, br. 82/09), ispunjava uvjete za upls u Imenik oviaitenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik owviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjefe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svaistvu odgovorne osobe {projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elekbrotehnicke struke te poslova strunog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe {nadzornog infenjera) u ckviru zadade elektrotehnifke struke sve u skladu s
clancima 15. i 16. te s tim u vezi s flancima 61. | 62. Zakona, te strukownih zadataka u skladu s
dlancima 23. | 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

OvlaSteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu,
projektantskomn drufivy ili u drugoj pravnej osobi registrirancj za tu djelatrost.

OvlaSteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/l stru€nog nadzora gradenja
prema cianku 19. stavku 2. Zakona obavljatl stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba poStivati ovia®teni inZenjer elekirotehnike.

Oviadteni infenjer elektrotehnike, osim u sluésju mirovanja Slanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uradunata je u &anarinu
ovlastenog InZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjede pravo na “pedat” i
"inzenjersku iskaznicu™ koje mu izdaje HKIE, a kaji su trajno viasnidtve HKIE.

Oviaften! inZenjer elektrotehnike Ima prava | duZnosti u skladu s dancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela | radnih tijela
Komore; birati | biti biran u tijela Komore; bit imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristitl pravne i
struéne usluge koje pruZa Komora; prisustvovatl seminarima, simpozijima i ostalim  strudmim
usavriavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno strucno usavriavanje i primanje
Glasila Komore; prave na pomod | organiziranje obwvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
siobodno istupanje iz danstva Komore; podnodSenje zahtijeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnoSenje prigovora na rad pojedinih tijela Komare; davanje prijedioga za donodenje novih ie za
izmjene | dopune akata Komore; podnoSenje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

| GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac | Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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Duinosti oviastenog inZenjera elektrotehnike jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; saviesno obavijanje
funkcije u Hielima Komore | ostalim tilellma u koje su birani, odnosno Iimenovani; redovito
obavjestavanje Komore, odnosno njezinth mijerodavnih tijela, te sluZbi Komore o svim podatdma koje
odreduju propisl iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostall akiti Komore u roku od petmaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke rnacajne u svezi s
provierom poStovanja Kodeksa strukovre etike, poStovanja Cienika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim | ostalim postupclma koji se vode u Komor; plaanje uptsnine, redowvito platanje
Clanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom | ostalim aktima Komore, u roku
dospijeca navedenom na radunu; redovito uredno podmirivati trofkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ake nije odredeno drugadije; u slucaju prestanka Slanstva u Komor podmidd sve
dospjele obveze prema Komori.

Oviasteni indenjer elektrotehnike je duZan u skiadu s dankom 29, Statuta HKIE, redovito
placati &lanarinu.

Oviasteni inZenjer elekiratehnike duZan je u obavijanju poslova projektirania ifili struénog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, poStivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehniCka pravila, standarde, norme te osobno odgovarat za svoj rad i snhositi odgovornast prema
treCim osobama 1 javnost.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i Clanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplagena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist
rafuna Hrvatske komore infenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

MNa temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivy, te predsjednik HKIE u
skladu s dankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo RjeSenie.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenutl upravni spor podnodenjem
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSanja.

Predspdnl k
Hwats_ke’dqi ﬁ'ﬁgnjara elektrotehnike
/,‘;".
"'-’;-G\ il \;r-’l Lr'
i ie!j@.lllatléﬁ m}n ing.e

Dostawviti:

1. Zeljko Migir, 43000 BIELOVAR, Viadana Desnice 19
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

GRAPEVINA: Podréna $kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/28/19), Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornamaienju i gradnji (NN78/15 118/18)
poduzée ENING d.o.0. donosi:

RJESENJE

kojim se
ZELJKO MISIR, mag.ing.el.,

upisan u Imenik ovlaStenih inZzenjera elektrotebrii inZzenjera elektrotehnike pod
rednim brojem 2430, dana 14.02.2012. godine,dujeeza projektanta elektrotekikih
instalacija pri izradi Glavnog projekta instajada zastitu od udara munje za:

INVESTITOR:
Osnovna Skola Veliko Trojstvo
Ul. Brace Rad¢ 49, Veliko Trojstvo

GRADEVINA: 5
Podr@na Skola Sandrovac

LOKACIJA: 3
Bilogorska ulica 1, Sandrovac

BROJ PROJEKTA:
1368/20

OBRAZLOZENJE: Projektant je odgovoran da projekt elekimstalacija koji se izrduje
zadovoljava uvjete Zakona o gradnji, Zakona o prostornoadamju te posebnih zakona i
propisa.

ZaEning odgovorna osoba:
Zeljko Misir, mag.ing.el.

GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac




ENING — energetski inzenjering| Osnovna Skola Veliko Trojstva list:

Bjelovar, llacka 33 Ul. Brace Rad¢ 49, V. Trojstvo| 1p-1368/20 '

Tel. 043/214-406 i 226-021 veljaca 2020. 9
INVESTITOR:

Osnovna Skola Veliko Trojstvo
Ul. Brace Rad¢ 49, Veliko Trojstvo

GRADEVINA: 5
Podrina Skola Sandrovac

LOKACIJA: 3
Bilogorska ulica 1, Sandrovac

BROJ PROJEKTA:
1368/20

Prema Zakona o gradnji (“N.N.” broj 153/13, 20/17, 39/16/2D) i prema
Tehniki propis o grdaevnim proizvodima (€lanak 17., N.N. br. 35/18.)
donosi se:

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
Ovaj Program, sastavni je dio Glavnog projektaaiiasije za zastitu od udara munje TD-1368/20.

2. Svi materijali i oprema specificirani u Glavnomojektu elektrotehrkih instalacija u skladu su s
vazeiim tehnikim propisima:

« Zakonom o prostornom utenju (N.N. Broj. 153/13, 65/17, 39/19,

« Zakonom o gradnji (N.N. Broj. 153/13, 20/17, 3911%%/19,

» Zakon o normizaciji (NN 80/13)

» Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 1548418, 96/18)

» Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

« Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

« Zakon o gospodarenju otpadum (NN 94/13, 73/4719)

« Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 13/13, 78/15)

- Zakon o tehriikim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnostN(8D/13, 14/14,
32/19 )

« Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inZinjergraditeljstvu (NN 78/15, 114/18)

« Zakon o elektrorkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13/14,
72/17)

» Norme HRN IEC 60346 1-7 .

« Tehniki propis za niskonaponske elektre instalacije (NN 05/10),

* Tehntki propis za sustave zastite od djelovanja munjgragevinama (NN 87/08, 33/10,153/13).

* Pravilnik o zaSstiti na radu za mjesta rada (»NbN.29/13)

| GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac | Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektré energije (NN 9/87).

Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar ddreh naponskih granica
(NN101/09)

Pravilnik o tehriikim mjerama za zastitu elektroenergetskih postiajed prenapona (Sl.list
71711 44/76),
Pravilnik o n&inu i uvjetima odrdivanja zone elektrotke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, teezsbvinvestitora radova ili
gradevine (NN 42/09 i 39/11)

Pravilnik o tehnikim uvjetima za elektrokku komunikacijsku mrezu poslovnih i

stambenih zgrada (NN 155/09)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s ele&hom energijom (NN Br. 88-12)

Pravilnik o elektrdnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar ddreh naponskih granica
(NN br. 41/10)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara ( NN RHa8799 )
Pravilnik o mjerama zaStite od pozara kodigrga (NN 141/11)

Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih pw® i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i
objekata (NFPA br. 101 —2003)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje dgéne moraju zadovoljiti u
slwaju  pozZargNN br. 29/13, 87/15)

Tehniki propisi za sustave zastite od djelovanja mumjgraievinama (NN br. 87/08)
normi HRN HD 60364-4-41- za za$titu od elekidg udara

normi HRN HD 384.4.43 S2 — za nadstrujnu zastitu

normi HRN HD 384.5.523 za trajno podnosive strugaistavima raz\denja

normi HRN HD 384.5.52 S1 — za polaganje vodovadeka

normama HRN HD 60364-5-51— za odabir i ugradblieraiee opreme

normama HRN HD 60364-5-534 — za prenaponske za$iitprave

normama HRN HD 60364-5-559 — za svjetiljke i inatdle rasvjete

normama HNR HD 384.5.537 S2— za naprave za odedjakjapanje

normama HRN HD 60364-4-443 S2 — za zastitu od nsipbn EM smetanja

prekida&i u razvodnim ormarimae biti u skladu sa standardima EN 60947-1, EN 6&D#7
EN 60947-3.

normama HRN EN 62305- za zaStitu od munje

Prije patetka radova izvie¢ je duzan dobro prdaiti projektnu dokumentaciju. Ako izda¢ ucti
neki nedostatak u projektu duZan je na to upozpritjektanta, a ovaj je duzan eventualni
nedostatak otkloniti u Sto kiam roku, tako da ne ometa pretbnu dinamiku gradnje.

Izvoda¢ je duZan izvesti radove u skladu s projektnom dukatacijom i pridrZzavaji se gore
navedenih propisa i normi.

Investitor je duzan imenovagialni stru¢ni nadzor za elektroinstalaterske radove.

Nadzorni inZenjer je duzan kontrolirati kvaliteavedenih radova i dokaze o kvaliteti utgaog
materijala i izvedenih radova i obavljati druge kole koje mu ugovorom povjeri investitor.
Misljenje o kvaliteti ugrdenog materijala nadzorni inZenjer upisuje wigvanski dnevnik.

| GRAPEVINA: Podrina $kola Sandrovac | Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac |
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= |zvod& je duZan o cijelom toku gradnje voditi svakodneynaifevinski dnevnik.

= Po zavrSetku radova iz#as je duzan izvrSitfunkcionalna i sigurnosna ispitivanja instalacije po
segmentima i u cjelini, te zajedno s predstavnilkovastitora i s nadzornim inZzenjerom, zapikni
utvrditi izvedeno stanje. Eventualne nedostatkespob je otkloniti i uspostaviti potpunu
funkcionalnost kompletne instalacije i opreme.

lzvoda¢ je duzan investitoru predati, kao dokaze o kvalimvedenih radova, slijeda izvie€a o
ispitivanju elektréne i LPS instalacije:

— lzvjeXe o provedenoj zastiti od izravnog dodira dijelped naponom

— lzvje¥e o provedenoj zastiti od elekimbg udara

— lzvje¥e o povezivanju metalnih masa

— lzvjeXe o ispitivanju otpora izolacije

— lzvjeX¥e o pravilnom izboru utaja za zasStitu od pregrijavanja kabela prilikomtaualsa struje
kratkog spoja ili preopteéenja

— lzvie¥e o pregledu elektfne i instalacije LPSa@vidom

— lzvje¥e o funkcionalnoj probi protupaimie rasvjete,

— lzvie&¥e o funkcionalnoj probi tipkala za brzo iskignje elektroenergetskog napajanja

— lzvie¥e o ispitivanju instalacije sustava za zastitu ¢elodanja munje i zasnivanje knjige
odrZavanja za instalaciju LPS

* Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi ebuju Investitora i Izvieta da se kod iz\denja
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrjavavih i ogiih tehnikih uvjeta, jer isti sadrze
neke elemente koji nisu navedeni u tékam opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophiodn
su za kvalitetno izwenje objekta.

* Cjelokupnu elekttinu instalaciju treba izvesti prema priloZzenim nawat specifikacijama,
tehntkom opisu, ovim uvjetima i vaZen tehntkim propisima, vaz#m pravilnicima i
normama, te pravilima struke.

* Izvod& i investitor duZni su izvrSiti primopredaju objakte zapisiki utvrditi izvedeno stanje i
pribaviti uporabnu dozvolu za predmetni objekt.

* Sve popravke na elekirioj instalaciji moraju izvoditi stkime i odgovorne osobe.

* Investitor je duzan odrediti kvalificiranu osobu adrZzavanje elektrotehtkih instalacija te
izraditi programom dnevnog, tjednog, mj&sey i godiSnjeg odrZzavanja instalacije.

* Uz striéno odrZzavanije, elektima instalacija moze trajati 60 godina.

* Investitor je duZzaguvati projektnu dokumentaciju, certifikate o isggthju kvalitete ugrdenih
uredaja i ateste o ispitivanju instalacije, za svgeme dok predmetni objekt postoji.
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Na temeljuclanka 70. Stavka 1. alineja 2. Zakona o gradnji (N.N. broj3/18, 20/17,
39/19), projektant GLAVNOG projekta : Zeljko &, dipl.ing el., daje

1ZJAVU PROJEKTANTA

Da je GLAVNI projekt instalacije za zastod udara munje , izdéan po ENING d.o.o.
Bjelovar, broj TD 1368/20, za

INVESTITORA: Osnovna Skola Veliko Trojstvo
Ul. Béa Rad¢ 49, Veliko Trojstvo

GRAPDEVINA: Podrina Skola Sandrovac
LOKACIJA : Bilogorska ulica 1, Sandrovac

izraden i uskladen sa sljedéim zakonima i propisima :

A) Zakoni i propisi

-Zakon o prostornom udenju (NN 153/13, 65/17, 39/19)

-Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17, 39/19, 125/19)

-Zakon o normizaciji (NN 80/13)

-Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154R84Y18, 96/18)

-Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

-Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/18/13, 92/14)

-Zakon o vodama (NN 66/19)

-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

-Zakon o gospodarenju otpadum (NN 94/13, 73/4719)

-Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 13/13, 78/15)

-Zakon o tehriikim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnostN(8D/13, 14/14, 32/19 )
-Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inzinjera raditeljstvu (NN 78/15, 114/18)

-Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulagan (NN 69/09, 128/10,
136/12,76/13, 153/13)

-Zakon o elektrortkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/18/14, 72/17)
-Norme HRN IEC 60346 1-7 .

-Tehnkki propis za niskonaponske elektre instalacije (NN 05/10),

-Tehniki propis za sustave zastite od djelovanja munje nadeymama (NN 87/08,
33/10,153/13).

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar agneih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NNL29

GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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-Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektre energije (NN 9/87).

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar aineih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o tehnékim mjerama za zastitu elektroenergetskih postrojenjaredapona (Sl.list
71711 44176),

-Pravilnik o n&inu i uvjetima odrdivanja zone elektrodke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zasStitne zone i radijskog koridora, teezdvinvestitora radova ili
gradevine (NN 42/09 i 39/11)

-Pravilnik o tehnékim uvjetima za elektrotku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

-Pravilnik o tehnékim normativima za zaStitu elektroenergetskih postr@enpuretaja od
pozara (Sl.list 74/90),

-Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

-Pravilnik o prostornim standardima,urbanikt-tehntkim uvjetima i normativima za
spre&avanje stvaranja arhitektonsko-urbawtigti barijera (NN47/82)

-Pravilnik o tehnikim normativima za temeljenje gravinskih objekata (SI 15/90)

-Pravilnik o tehntkim normativima za djelovanje nosivih gevinskih konstrukcija (S126/88)
-Pravilnik o tehntkim normativima za beton i armirani beton (S| 13/87

-Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

veljaca 2020.

PROJEKTANT
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ELABORAT ZASTITE NA RADU
1.Primijenjeni propisi

-Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 1548418, 96/18)

-Norme HRN IEC 60346 1-7 .

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar agneih naponskih granica
(NN 46/16)

-Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NNL3Y

-Pravilnik o tehnékim mjerama za zastitu elektroenergetskih postrojenjaredapona (Sl.list
71711 44/76),

-Tehniki propis za niskonaponske elektre instalacije (N.N. 05/10),

-Pravilnik o tehnékim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadhj
transformatorskih stanica (Sl.list 13/78),

-Pravilnik o tehntkim normativima za zastitu elektroenergetskih postrgenjureiaja od
pozara (Sl.list 74/90),

2.lzvodi iz primijenjenih propisa
2.1. Uzemljenje

Mase (izloZeni vodljivi dijelovi) moraju se spojiti sa z#Btm vodicem Zuto - zelene
boje. Prema normi HRN HD 60364-4-41 presjek wadzastitnog izjednsvanja potencijala
koji se spaja na glavnu sabirnicu uzemljenja na smije bithjimad 6 mnt Cu. Istovremeno
svi pristup&ni vodljivi dijelovi (mase) moraju se spojiti na isti sustavzemljenja
pojedin&no, u grupama ili skupno.

2.2. Glavno zastitno izjeddavanije potencijala

Glavna sabirnica uzemljenja mora povezati sligedeodljive dijelove:

- vodi¢c uzemljenja, zemljovod,

- zastitni PE vodi

- metalne cijevi i stine konstrukcije unutar zgrade (plin i voda),

- centralno grijanje i klima udaje,

- strani vodljivi dijelovi u podréju dohvata rukom dostupnih vodljivin dijelova
(masa)

- odvod sustava zastite od munje LPS.

GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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2.3. TN sustav

U sltaju nastanka kvara zanemarive impedancije tumaijskog vodia i dostupnih
vodljivih dijelova (masa) zasStitna naprava mora automatsidjuciti napajanje u vremenu
kracem od 0.4 sekunde za strujne krugove nazivne struje do 32 Atrdme krugove nazivne
struje jednake ili vée od 32 A vrijeme isklapanja je do 5 sekundi.

2.4. TT sustav

Kod primjene zastitnog udaja diferencijalne struje (RCD) umnozZak zbroja otpora
zastitnih vodta i otpora uzemljivéa s nazivnom preostalom proradnom strujom ne smije u
slwéaju kvara prijéi 50 V. Zastitni urelaj mora automatski isklgiti napajanje u vremenu
kracem od 0,2 sekunde za strujne krugove nazivne struje do 32 Atrdme krugove nazivne
struje jednake ili vée od 32 A vrijeme isklapanja je do 1 sekunde. Ako se automaklap
ne moze provesti u zahtijjevanim vremenim mora se provestiaith® izjedn&avanje
potencijala.

Ostale potrebne mjere: &ia spajanja vodia, odabir razvodnih ormara i mjere za zastitu od
preopteréenja i kratkih spojeva su detaljnije opisani u pald mjera zastite od pozara.

PROJEKTANT:
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
1. Primijenjeni propisi

-Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

-Tehniki propis za sustave zastite od djelovanja munje ndeyrimama (Narodne novine br.
87/08).

-Norme HRN IEC 60346 1-7.

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar adneih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o tehnékim mjerama za zastitu elektroenergetskih postrojenjaredapona (Sl.list
71711 44176),

-Tehniki propis za niskonaponske elektre instalacije (N.N. 05/10),

-Pravilnik o tehnékim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadhj
transformatorskih stanica (Sl.list 13/78, 37/95),

-Pravilnik o tehntkim normativima za zastitu elektroenergetskih postrgenjureiaja od
pozara (Sl.list 74/90),

2. lzvodi iz primijenjenih propisa

Vodi¢i se smiju nastavljati iskljgivo u razvodnim kutijama te je na taj &ia
iskljucena moguanost nastajanja iskrenja. Razvodni ormari moraju biti aalpgeni od
nezapaljivog materijala.

Uredaji za zasStitu od preoptetenja i kratkog spoja moraju se postaviti nacetak
svakog strujnog kruga, a i ha sva mjesta gdje se smanjujeotrdppusteno optetenje
vodic¢a. Struja za koju je strujni krug projektiran mora biti manjgh trajno podnosive struje
vodi¢a ili kabela. Nazivna struja zastitnog dega mora biti manja od trajno podnosive struje
vodica ili kabela.

Kao zastitni urdaj od preopter@nja i kratkog spoja u ovoj instalaciji bie koristeni
osigur&i s rastalnim uloSkom ili automatski osigtira
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TEHNI CKI OPIS
1. Tehnéki opis instalacije za zastitu od udara munje

Gromobranska instalacija se mora izvesti prema ovom piwjelazeim tehnickim
propisima i standardima. Ovo se odnosi na sve detalje, baraotha li su ili nisu navedeni u
samom projektu.

Prije paietka radova izvéa¢ mora pregledati gievinu te upozoriti investitora na
eventualna odstupanja projekta i stvarnog stanja. Ako gemaregleda ustanovi da dio
projekta ne odgovara ili da dio instalacije ne bi ispravnokitionirao, izva@a¢ mora o tome
odmah pismeno izvjestiti investitora.

Sam izva@a ne smije mijenjati dijelova projekta bez suglasnosti inies.
Investitoru se prepotia da se za svaku promjenu posavjetuje s projektantom jer ravaj
odgovara za mogdguw neispravnost ili nefunkcionalnost zbog izmjena koje ginjene bez
njegove suglasnosti.

Izvoda¢ mora tijekom montaze voditi gdavinski dnevnik. U njega nadzorni inZenjer
I investitor upisuju sve eventualne izmjene prtgek

Prije ispitivanja instalacija se mora pregledatne se potwiuje da je oprema koja je
dio stalne instalacije u skladu sa sigurnosnim zahtjevineametnih normi za opremu, da je
odabrana i ugriena prema HRN HD 60364 i uputama proidada i da nije vidljivo
oStetena.

Nakon pusStanja instalacije u rad provode se ispitivanja lsg sastoje od probe i
mjerenja, a izvode se prvenstveno ovim redom:
-mjerenje otpora uzemljiva
-mjerenje povezanosti metalnih masa
-vizualni pregled

2. Projektni zadatak

U Sandrovcu, Bilogorska 1 za postéje graievinu podrine 3kole Sandrovac
potrebno je izraditi projekt instalacije za zastitu od @darunje sa procjenom rizika od udara
munje.

GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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3. Instalacija za zaStitu od udara munje

3.1.Tehnkki opis
3.1.1. Grdevina

Podruna Skola Sandrovac, Bilogorska 1, Sandrovac, posioje gratevina koja se
koristi kao obrazovna ustanova. @exina je u osnovi armirano-betonska (temelji i serklazi)
s zidovima od cigle. Konstrukcija krovista je dregrpokrivena crijepom.

3.1.2. Instalacija za zastitu od munje

Prema tehrkim propisima za ovu vrst objekta potreban je sugtazastitu od munje.
Osnovni dijelovi instalacije za zasStitu od jausu:

* hvataljke
* odvodi
* uzemljiva

Kao hvataljke na krovu pokrivenim crijepom koristié se mreza hvataljki izvedena
trakom FeZn 20x3 mm. Trak& se postavljati na odgovaragisljemene i krovne nosa za
crijep. Odvodi ¢e se takder izvesti trakom FezZn 20x3 mm kojée se postavljati na
odgovarajde zidne nos&. Prijelaz sa odvoda na zemljovode izve&ti se na mjernim
spojevima kojice se izvesti nadzbukno. Prijelaz se izvodi odgovaigjuspojnicama za
medusobno spajanje plosnatih vodi Uzemljenjeé¢e se izvesti trakastim uzemljivam
poloZenim u temelj grdevine. Trakasti uzemljivace se izvesti od Fe-Zn trake 25*4 mm.
Medusobno spajanje dijelova od po&ame trake izvodi se kriznim spojnicama.

Svi Zljebovi, oluci, metalni opSavi krovova, ograda bal&arostale metalne mase
na objektu povezatie se sa gromobranskom instalacijom.

Napomena:

Prije pogetka rekonstrukcije sustava za zastitu od udara muje potrebno je izvrsiti
mjerenje postojeteg uzemljivata i po potrebi poloZiti traku ili dodati Stapne uzemljiva ée kako
bi se postigao traZzeni otpor.
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1. Pror&un instalacije za zastitu od munje
1.1. Prordun udarnog otpora uzemljiva

-za trakasti uzemljiva:

o) 2L
Rt= 0,37 * - *log -------
L d*h

gdje je: o] - spedifni otpor tla, iznosi 100 Ohmm,

S

L - ukupna duljina uzemljigea (m),

d - dimenzije uzemljiva, d=b/2,

b - Sirina trake (m),

h - dubina polaganja (m).

Za oko 90 m uzemljiwaa prema gornjem izrazu otpor rasprostiranja je:
Rt=1,3920hm

udarni otpor :
Rud=k*Rt=2,5%*1,392 = 3,48 Ohm

Trazena vrijednost udarnog otpora prema té&kim propisima o gromobranima je 20
Ohma za gromobrane polozene u tlu sa sgeaili otporom manjim od 100 Ohma.

Uvjet je zadovoljen!

1.2. Procjena rizika od udara munje
1.2.1. Kalkulacija rizika bez zaStite

Osnovno
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
Sirina (m) W 20,70
DuZina (m) L 19,30
Visina (m) H 12,54
Sabirna povrsina (m2) A 3,995E3
Specifiéni otpor zemlje (Ohm/m) Rho 100,00
Gustoc¢a udara udara/(km2 god) Ng 3,50
Broj grmljavinskih dana godiSnje |broj dana u godini Td 35
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; . : UKUNPNI RIZIK S
IZVOR STETE ;f;gili‘;‘tar u ggge?/?rlf;aj Udar u opskrbni vod ggg{rggg?{’ oda OBZIROM NA
VRSTU STETE
VRSTA STETE
Elektri €ni udar na RA1=0,00 RU1=0,00 RS1=0,00
Fiva bi éa RA4=2,294E-9 RU4=5,670E-9 RS2=0,00
RB1=0,00 RV1=1,418E-8 RF1=5,876E-7
Ve RB2=0,00 RV2=0,00 RF2=0,00
| RB3=0,00 RV3=0,00 RF3=0,00
RB4=2,294E-9 RV4=2,835E-9 RF4=1,175E-7
Kvar elektri &nih i RC1=5,876E-7 RM1=5,876E-7 RW1=5,876E-7 RZ1=5,876E-7 RO1=5,876E-7
elektroni &kih RC2=0,00 RM2=0,00 RW?2=0,00 RZ2=0,00 R02=0,00
sustava RC4=1,175E-7 RM4=1,175E-7 RW4=1,175E-7 RZ4=1,175E-7 RO4=1,175E-7
R = RD+RI
UKUPNI RIZIK S RD = RA+RB+RC RI = RM+RU+RV+RW+RZ R=8119E-4
OBZIROMNAIZVOR | o - 3 514E-6 RI = 8,087E-4
STETE s - R = RS+RF+RO
R=8,119E-4

Prora €un rizika gubitaka ljudskih Zivota (= D1 + D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 7,352E-4
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 2,867E-6
Ukupni rizik (R) R 7,380E-4
Rt = 1,000E-5

Rt >= 7,380E-4

RIZIK NIJE PRIHVATLJIV!

Proracun rizika gubitaka javnih sluzbi (= D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 0,00
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 0,00
Ukupni rizik (R) R 0,00

Rt = 1,000E-3

Proracun rizika gubitaka kulturnog nasljeda (= D2)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 0,00
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 0,00
Ukupni rizik (R) R 0,00

Rt = 1,000E-3

Proracun rizika ekonomskih gubitaka (= D1 + D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 7,353E-5
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 3,464E-7
Ukupni rizik (R) R 7,387E-5

Rt = 1,000E-3

GRADEVINA: Podrina skola Sandrovac
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Iz prora&una izlazi da je rizilR veti od dozvoljenogRt.

Zaklju ¢ak: S obzirom da je rizik v& od podnosivogRt mora se postaviti sustav zastite od

djelovanja munije.

Mogwa je slijedéa inaica zastite:

- vanjski sustav zaétite:
- za8tita od poZara:

- uskla dena SPD zadtita na elektroopskrbnom
vodu:

LPS IV

Vatrogasni aparati, hidranti, runi alarmi

postavjeno za razinu zastite Ill-IV

1.2.2 Kalkulacija rizika sa zastitom prema prethmdnatici

. . : . |UKUNPNIRIZIK S
mvorsTEre |ty Wi usrucosent | Voo |Smou i
9 9 P 9 VRSTU STETE
VRSTA STETE
Elektri €ni udar na | RA1=0,00 RU1=0,00 RS1=0,00
siva bi ¢a RA4=2,294E-11 RU4=1,134E-10 RS2=0,00
RB1=0,00 RV1=2,835E-10 RF1=5,763E-8
Materiaine Sete | RB2=0,00 RV2=0,00 RF2=0,00
| RB3=0,00 RV3=0,00 RF3=0,00
RB4=2,294E-11 RV4=5,670E-11 RF4=1,153E-8
Kvar elektri énihi | RC1=5,763E-8 RM1=5,763E-8 RW1=5,763E-8 RZ1=5,763E-8  |RO1=5763E-8
elektroni &kih RC2=0,00 RM2=0,00 RW2=0,00 RZ2=0,00 RO2=0,00
sustava RC4=1,153E-8 RM4=1,153E-8 RW4=1,153E-8 Rz4=1,153E-8 | RO4=1,153E-8
R = RD+RI
UKUPNIRIZIK'S | o _ pAYRB+RC | RI = RM+RU+RV+RW+RZ R =8,094E-5
ORI b RD = 7,388E-8 RI = 8,087E-5
IZVOR STETE =1 =5 R = RS+RF+RO
R = 8,094E-5

GRADEVINA: Podrina skola Sandrovac
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Prora €un rizika gubitaka ljudskih zZivota (= D1 + D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 7,352E-6
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 5,780E-8
Ukupni rizik (R) R 7,410E-6
Rt = 1,000E-5

Proradun rizika gubitaka javnih sluzbi (= D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 0,00
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 0,00
Ukupni rizik (R) R 0,00
Rt = 1,000E-3

Proracun rizika gubitaka kulturnog nasljeda (= D2)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 0,00
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 0,00
Ukupni rizik (R) R 0,00
Rt = 1,000E-3

Proraun rizika ekonomskih gubitaka (= D1 + D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri) Ri 7,352E-5
Rizik direktnog udara (Rd) Rd 1,608E-8
Ukupni rizik (R) R 7,353E-5
Rt = 1,000E-3

Iz prora&una izlazi da je riziR manji od dozvoljenogdRt.
Zakljucak:

S obzirom da je ukupni rizik manji od dozvoljenog rizika Rtsgv zastite od djelovanja
munje zadovoljava prema predloZenojcicazastite.

GRADEVINA: Podréna 3kola Sandrovac Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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1.3. Prordun sastavnica sustava

Prema prethodnim protanima kao zastita od udara munje u navedenelayiae
dobiven je zastitni novo IV. Kao sustav hvataljki koristireeeza vodia Fe-Zn 25*3 mm (dio
Faradayeva kaveza), v@lha oka mreze hvataljki za nivo zastié je M = 20 x 20 m, razmak
izmedu odvoda i horizontalnog prstena je 25 m, a polukijgle R = 60 m.

Tipi¢na vrijednost razmaka iznie vodica odvoda i izméu prstenova voda ovise 0
vrsti LPS, tako za LPS — IV tigni razmaci su 20 m.

Potrebno je izvesti prenaponsku zastitu i zasStitu od stmjeje na prikljgnom

elektroenergetskom vodu. U glavni razdjelni ormar potoehe ugraditi odgovarajte
odvodnike prenapona i struje munje tip 1 (razr¢diBBombinirane odvodnike tip 1+2.

2. Plan odrzavanja sustava zastite od udara munje

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja suas.

Razina zastite Razdoblje izmeaiu Razdoblje izmeaiu Razdoblje izmeaiu
sustava pregleda ispitivanja i pregleda kriti énih
mjerenja dijelova
I 1 godina 2 godine 1 godina
I 1 godina 4 godine 2 godine
i, v 2 godine 6 godina 3 godine

5.1 Redovni pregledi i ispitivanja

5.1.1 Pregled sustava

Razdoblje:

— 2 godina za razinu zastite Il i IV.

Radnje i postupci:

Radnje i postupci se sastoje od provjere stanjgkag i unutarnjeg sustava zastite od munje.

A. Provjera stanja vanjskog sustava zastite od eaunj

— da li je vrsta sustava zastite (razina zastisRladu sa projektom,

— vrsta hvataljke i da i je u skaldu sa projektom,

GRADEVINA: Podrina skola Sandrovac

Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac
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—gradivo hvataljke ( Fe /Cu /Al),

— stanje vodia hvataljki,

— stanje spojeva voth hvataljki,

— gradivo odvoda: Fe /Cu /Al,

— stanje vodia odvoda,

— stanje ev. mehatke zastite vodia,

— stanje spojeva vath odvoda,

— stanje mjernih spojeva,

— ostale primjedbe,

—ima li dogradnji (preinaka) koje zahtijevaju gresje vanjskog sustava.

B. Provjera stanja unutarnjeg sustava zastite agjenu

— stanje odvodnika struje munje i prenapona,

— stanje spojeva opskrbnih vodova sa sustavom jegmke sustavom za izjedinanje
potencijala (oSienost, pohtanost, olabavljenost i sl.),

— stanje vodia za izjedn&@vanje potencijala unutar gtavine (oStéenost, olabavljeni spojevi
i sl.),

— stanje spojeva na sabirnicama za izjéthamje potencijala (oSéenost, olabavljeni spojevi,
kuciSte oStéeno i sl.),

—ima li dogradniji (ili preinaka) koje zahtijevgpoSirenje unutarnjeg sustava te izmjenu ili
dopunu projekta,

— ostale primjedbe.

5.1.2 Pregled kritinih dijelova sustava

Razdoblje:
— 3 godine za razinu zastite Il i IV.

Radnje i postupci:

A. Provjera stanja vanjskog sustava zastite od eaunj
— stanje spojeva voth hvataljki,

— stanje vodia odvoda,

— stanje ev. mehatke zastite vodia,

— stanje spojeva vath odvoda,

— stanje mjernih spojeva,
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B. Provjera stanja unutarnjeg sustava zastite agjenu

— stanje odvodnika struje munje i prenapona,

— stanje spojeva opskrbnih vodova sa sustavom jegmke sustavom za izjedinanje
potencijala (oSt&enost, pohtanost, olabavljenost i sl.),

— stanje vodia za izjedn&@vanje potencijala unutar gtavine (oStéenost, olabavljeni spojevi
i sl.),

— stanje spojeva na sabirnicama za izjéthasje potencijala (oStenost, olabavljeni spojevi,
kuciSte oStéeno i sl.),stanje spojeva sa cjevovodima.

5.1.3 Ispitivanje i mjerenje sustava

Razdoblje:

— 6 godine za razinu zastite Il i IV.

Radnje i postupci:

A. Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja.

B. Ispitivanje stanja uzemlji¢a (osim temeljnog) otkopavanjem na karaktenigtim mjestu,
C. Mjerenje otpora skrivenih spojeva (u betonu)i(@rijentacijska vrijednost < Q):
— na sustavu hvataljka,

— na odvodima,

— na dozemnim vodovima,

— ha vodovima za izjedd@anje potencijala,

— galvanske povezanosti vodljivog pokrova .

D. Mjerenje elektdne povezanosti metalnih instalacija udgrani.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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BR. OPIS JED. | KOL.| JED. |UKUPNO
CIJENA
INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
4.1. | U sl&aju rekonstrukcije uzemljive nakon mijerenja, ako je m
potrebno, ovisno o rezultatu mjerenja i Kati potrebnog
dobava trake Fe-Zn 25*4 mm za polaganje oko temeljdeyrime
i izradu potrebnih izvoda
4.2. | U sl&aju rekonstrukcije uzemljiva nakon mijerenja, ako jekom
potrebno, ovisno o rezultatu mjerenja i Kati potrebnog
dobava i postavljanje Stapnog uzemlfiga- sonde 1=2m
4.3. | Izrada izvoda za mjerne spojeve kam 5
4.4. | Izrada izvoda za porfioe mjerne spojeve kon 4
4.5. | Dobava i postavljanje kriznih spojnica za FetAku kom 25
4.6. | Dobava i polaganje trake FeZn 20x3mm2 na sljemenenkrov m 130
zidne noseée
4.7. | Dobava i postavljanje sljemenih nésaa crijep za FeZn traku kom 100
4.8. | Dobava i postavljanje krovnih n@saza crijep za FeZn traku kom 2(
4.9. | Dobava i postavljanje zidnih n@ésasza FeZn traku kom 50
4.10.| Dobava i postavljanje obujmica za oluk kam 8
4.11.| Dobava i postavljanje Zljebnih spojnica zafraZku kom 8
4.12.| Dobava i postavljanje meh&ke zastite odvoda kom 5
4.13.| U sl&aju rekonstrukcije uzemljiv nakon mjerenja, ako je m
potrebno, ovisno o rezultatu mjerenja i Kitii potrebnog iskop |
zatrpavanje rova.
4.14.| U sléaju rekonstrukcije uzemljive nakon mijerenja, ako je m
potrebno, ovisno o rezultatu mjerenja i Kati potrebnog
razbijanje i popravak asvaltnih i betonskih povasin
4.15. | Ispitivanje uzemljiv&a prije rekonstrukcije kpl 1
4.16. | Ispitivanje nakon rekonstrukcije i izdavargeirione knjige kpl 1
PROJEKTANT:
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B - STEZALJKA ZA ZLJEB

C- KRIZNA SPOINICA

0 - OBUJMICA ZA OLUK

MZ - MEHANICKA ZASTITA

Traka FeZn 20x3 mm poloZena na nosatima za crijep i zid
Traka FeZn 25x4 mm poloZena u temelj objekta

ENING d.o.o. - energetski inZinjering ZopP teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llocka 33 1368/20 5

tel. 043/214-406 i 226-021

Investitor: |osnvna skola Veliko Trojstvo, Ul Braée Radié 49 PROJEKTANT:

Gradevina: | podruéna skola $androvac Zeliko Misir, mag.ing.el.

Lokacija: Bilogorska 1, Sandrovac NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: Istoéno procelje ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: Veljaga 2020. PROJEKTIRANI DIO: SUSTAV ZA ZASTITU OD
Mijerilo: 1:100 UDARA MUNJE




zapadno procelje — novo stanje
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Traka FeZn 3x20 mm2 poloZena
po krovu objekta na krovnim nosacima za traku
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c Traka FeZn 4x25 mmZ poloZena u emelj objekta =

LEGENDA:
ENING d.o.o. - energetski inZinjering ZopP teh. dnevnik|  nacrt br.

m\ -_Iy(‘]JAEA%N(JNSIPIRJJERNISPOJ Bjelovar, llocka 33 1368120 °

B - STEZALIKA ZA ILIEB tel. 043/214-406 i 226-021

C - KRIZNA SPOJNICA Investitor: |osnvna skola Veliko Trojstvo, Ul Braée Radié 49 PROJEKTANT:

0 - OBUJMICA ZA OLUK - , > . i .

MZ - MEHANIEKA ZASTITA Gradevina: | podruéna skola Sandrovac Zeljko MisSir, mag.ing.el.

Traka FeZn 20x3 mm poloZena na nosatima za criep i zid Lokacija: |Bilogorska 1, Sandrovac NAMJENA PROJEKTA:  |GLAVNI PROJEKT

Traka FeZn 25x4 mm poloZena u temelj objekta Sadrzaj: Zapadno proéelje ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: Veljaga 2020. PROJEKTIRANI DIO: SUSTAV ZA ZASTITU OD
Mijerilo: 1:100 UDARA MUNJE
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